
Выявить и устранить дефекты после пристрелки канта.

Пристрелка канта натяжного потолка в помещениях.

Тестирование электропроводки. Устранение выявленных дефектов (пробоев)

Восстановление отделочных слоёв (при необходимости).
Натяжка потолка на ранее установленный пристенный кант.

Обязательная оценка с приёмкой и подписанием чек-листа. Устранение дефектов
электропроводки и восстановление отделочных покрытий. Статистика пробоев
электропроводки составляет от 10 до 20 % квартир.

Кто может быть привлечён для приёмки после восстановления? Если выполнение и
приёмка этого вида работ состоит из двух этапов, то приёмка первого
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тестирования может быть делегировано обученным специалистам заказчика, ГП.
Например, на некоторых объектах эту функцию выполняли специалисты ICONA
–ЛАБ. После пристрелки канта повторный объём тестирования проводит подрядчик
с профильным ИСК по ЭО СС.

Не корректное восстановление пробоев электропроводки и финишных отделочных
покрытий.

Технологическая карта.
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