
Протестировать электропроводку, качество изоляции, самого проводника.

Подготовка стен под чистовую отделку (шпаклёвка).

Установка механизмов розеток, выключателей, квартирных щитов, деталей сопряжений с
натяжным потолком для светильников. Предварительное тестирование.

Отделочные последующие работы.
Составление акта готовности к чистовой отделке.
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Тестирование линий проводится специальным прибором, предварительное тестирование
может выполнять инженер айкона-лаб, только после обучения у профильного ИСК.
Обязательно составление чек-листа, с выводом о разрешении или запрете последующих
работ. При выявлении дефектов следует сразу их устранить, например, пробои
электропроводки. Итоговое тестирование выполняет ИСК по ЭО СС

Почему тестирование электропроводки проводится два раза на этапе монтажа и на
более позднем этапе после монтажа пристенного канта натяжного потолка? Ответ:
с целью исключения рисков пробоя электропроводки.

Не проведено предварительное тестирование, полагая что достаточно повторного.
Риск: может быть выявлен дефект проводника потребующий его замены целого
участка и переделки отделочных работ.

Технологическая карта.
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