
Подготовить фронт для последующих работ.

Устройство стяжек пола в МОП.
Протяжка линий магистральных ЭО.

Разметку и устройство каркасов с подкладкой из СМЛ в уровне подвесного потолка и пола с
подкладкой.

Устройство каркасов для подвесных потолков в МОП.
Устройство плитки пола в МОП.

В зоне сопряжения с каркасом подвесного потолка и плитки пола – устанавливается
штатная подкладка из СМЛ (ГКЛ) шириной 150 мм (возможность, не ожидая результатов
гидравлических испытаний выполнить работы по комплексу работ, связанных с подвесным
потолком). Для монтажа этажных щитов, шкафов пожаротушения. При применении лотков-
заделка проходок выполняется перед зашивкой ниш этажных щитов.

Что является ориентиром, при устройстве каркасов в МОП? Ответ: Плоскость
сопряжённых оштукатуренных ранее стен, с учётом толщины листовых материалов
для зашивки каркаса в последующем.
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При креплении нижнего профиля каркаса к стяжке пола – риск повреждения
закладных трубок с кабельной продукцией. Перед монтажом следует детально
оценить риски.

Технологическая карта типовых перегородок (каркасов, и листовых материалов).
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