
Обеспечить готовность для монтажа оборудования в санузлах и ванных.

Гидравлические испытания трубопроводов.
Шумоизоляция трубопроводов в нишах санузлов

Монтаж декоративных пластиковых панелей.

Монтаж лючка для осмотра счётчиков водопотребления, обслуживания кранов.

Корректное сопряжение и заделка герметиком проходки труб через декоративную панель.

Монтаж и установка оборудования в санузлах с оконечными устройствами. Пролив
соединений от оконечных устройств до стояка канализации.

Работу выполнить с установкой лючка, с зачеканкой и оформлением сопряжений с
керамической плиткой стен и пола. Размеры лючка 300х400 мм. При вырезании отверстий в
панелях для трубопроводов разметить точно отверстия, чтобы обеспечить зазор 5-8 мм.

При разно тоновых панелях что следует предпринять? Ответ: необходимо
сортировать по оттенкам панели в переделах одного помещения.
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Не корректное вырезание отверстий.
Не достаточное скрытое крепление панелей.

Технологическая карта.
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